
نقشھ سیمکشی کارت ھای پروپرشنال دو کانال عادی (عادی / تقویت)
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نکات نصب و راه اندازی :

١) ولتاژ ورودی کارت نباید بیش از ١٨ ولت باشد

+٢V) در صورت استفاده از پی ال سی برای کنترل کردن کارت ترمینال 

Padj سپس ترمینال ھایرا وصل نکنید! Fadjآنالوگ پی ال سیرا بھ خروجی

بھ صفر مدار خود وصل کنیدV0و ترمینال

قسمت ھای دیگر خودداری کنید٣) از اتصال الکتریکی کف برد یا قطعات بھ بدنھ تابلو یا

از ولتاژ ٢۴ ولت فقط برای تست استفاده کنید
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